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Véc: zhodnoceni vyrobkl pfichdzejicich do styku s pitnou vodou

Vysledné zhodnoceni vyrobku

na upravu vody
Filtracni systém AQ3 Mini Basic

vyrobce

Vyzkumny Technologicky Institut, s.r.o.

1€0O: 25456962, Na Stahlavce 1555/2, 160 00 Praha 6

Vyhodnoceni stanovenych parametra:

Za ucelem posouzeni zdravotni nezavadnosti vyrobku bylo provedeno autorizované
vySetfeni dodaného systému pro Upravu vody na vodu pitnou zahrnujiciho viechny
pouzivané moduly. Vysledkem je protokol PSV 10/20, ktery zahrnuje testovani zdravotni
nezavadnosti vSech komponent jako celek, tak testovani celého systému na misté spotieby.

Na zakladé doloZenych vysledkd analyz vyluhovych testd a platné legislativy Ize konstatovat,
ze filtralni systém AQ3 Mini Basic jednozna¢né splfiuje pozadavky na vyrobky uréené ke
styku s pitnou vodou dle vyhlasky ¢. 409/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na vyrobky
prichazejici do styku s pitnou vodou a na tpravu vody. PFi testovani na misté spotieby bylo
zjisténo, Ze testovany vyrobek nezhorsuje kvalitu vstupni vody a navic prokazuje mirné




